
Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации RA R U  510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ) 
№ 400003292 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): В ода____________________________________________________________________________________________________________
Н Д  на п родукцию , срок  годности (при  наличии): ___________________________________________________________________________________________________

Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 ,12 ,2018  10:45_____________ Д ата  и врем я достав ки  пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00_______
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П Д К) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, и н див и дуальн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое л и ц о , у  к оторого отби р ал и сь  п робы  (обр азцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъект, где производится отбор  пробы  (обр азц а): М УПЧаинского района "Чаиское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Советская, 17___________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 
Н аим ен ован и е заказч ика, его адрес: Советская, 37 , 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9770 .15 .1 .18 .12; 9770 .14 .1 .18 .12

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: _-_______________________________ Н ом ер партии: _-____________________________________________
О бъем  партии: -_______________________________ К оли чество образца на объ ек те-________________________________

К оличество переданны х единиц  для исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л___________________________________________________________________
В н еш н и й  вид образца при достав к е, уп ак ов к а: Стеклянные бутыли______________________________________________________________________________

Н Д  на м етодику отбора:

У словия транспортировки: 

У слови я  хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительны х системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

сумка-термос, t +4С______________________________________________
соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца  

План СГМ на 2018 год
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

^-с-;"- т. ■' ~
г )).-■ , ~ f  ' . "*v v

Л и ц о, ответственное за оф орм ление и рш сж ола;. • • - Сачкова Е.В .

V /
i/0  Z$’

Р ук ов оди тель  (зам еститель руководи^ _______________ __

1 1 'Т ® \  U /  t  С „  (под/шсь)
Чй\* /■* ’’

* - адрес места осуществления деятелья|^т(^д|ШД£Л£НИ%Проводившего отбор и оформление единого протокола; 
** - адрес места осуществления деятельноелттГод^тЬстпешцг- пров'одившего исследования (испытания), измерения.

(Ф .И .О ) 

Казанбаева Е.А.
(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 . страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1211)

Код образца (пробы) 9770.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
ности

±

НД на методы 
исследований

1 2 ">й 4 5 6 7

1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 2,7 0,5 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 <0,05 - ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (N0 2 ) мг/дм3 3,0 0,031 0,015 ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм^ 45,0 7,7 1 , 1 ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм3 0,3 0,107 0,027 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п. 6

7. Хлориды (С1) мг/дм3 350,0 35,4 5,3 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0 Ж 7,0 8 , 2 1 , 2 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

6,83 0 , 1 0 ПНДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:___________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действ итель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.20191

Анализатор жидкости Анион 41.00, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018 г. 04.04.20191

Должность Ф.И.О. Ж аУ Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е.А. f
h

& j  
lilies
'T\ Л5-«A—

нкгеяДО^
боратори . п  *  /

7

’ЧКц .оейя|е #о.,адче$тво страниц @  , страница ^  
Протокол испытаний не может быть частично воспр^С£^н,$еэГ1ксьменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим ийгнтайия.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2143)

Код образца (пробы) 9770.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
13,5 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации И О)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. .-jgssss Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е.А.

___________________________ if§>  ____
^/  ( У

__ У ю  Ш Ш Л .  .

| |  f /й сявд тел ш ад  | | i !  
щ  лаборатория J§ '//,

Ж Су\ “ ...

общее количество с т р а н и ц ^ ; с т р а н и ц а ^  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации R A .R U .510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ) 
№ 400003289 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): В ода____________________________________________________________________________________________________________

Н Д  на продукцию , срок  годности (при  наличии): -___________________________________________________________________________________________________
Д ата и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018  10:15_____________ Д ата  и врем я достав ки  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00________
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р и ди ч еск ое ли ц о, и н див и дуал ьн ы й  п редп ри н и м ател ь  или ф изическое л и ц о , у  к оторого отби р ал и сь  п робы  (образцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъ ек т, где производится отбор  пробы  (обр азц а): МУПЧаинского района "Чаинское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. М ушкино, ул. Октябрьская, 25  

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского р а й о н а " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аи м ен ован и е заказчика, его адрес: Советская, 37 , 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9768 .15 .1 .18 .12; 9768 .14 .1 .18 .12  |

И зготовитель:

Д ата  изготовления: 

О бъем  партии:

(наименование, фактический адрес, страна)

Н ом ер партии:

К оличество переданны х единиц  для исп ы тан и й  (вес):
В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: Стеклянные бутыли

К оли чество обр азца  на о бъ ек те-

2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У слови я  хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014 «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х
распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012" Вода. О бщ ие требования к отбору проб"._________

сумка-термос, t +4С______________________________________________
соблю дены , и  соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

План СГМ  на 2018 год

Л и ц о, ответственное за оф орм ле

(СГМ, государственный контроль государственная услуга /экспертиза/, производственный контроль, заявление)

.... ■' 'A; TV)... iv
да ,от ,ок олаг^

'<Т . v' ”
■ . Сачкова Е.В.

' ' А *
к  £ т г .

Р уководитель  (зам еститель рукВВ<ЙЧТЙ1к):ЙЙ(:“'“ '“ ~л | g  g ( | Казанбаева Е.А.

Кэ? Й /  YU
j o b ?  *1 т ш ^ е л ш я ]  щ

|\ - 3  % \  1 ОрМН / &  Qjjj (подпись)

,  .* - адрес места осуществления деятельйос-Тйщод^^дазшнтагтфоврд-ршего отоор и оформление единого протокола;
А* "Ч -V * Aft* rs&j&T ( \** - адрес места осуществления деятельности т к ^ р ^ л е ^ -^ ^ ^ И о д и в ш е г о  исследования (испытания), измерения.

(Ф .И .О)

(Ф.И.О)

Общее количество страниц: о  , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2141)

Код образца (пробы) 9768.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 О 4 5 6

1 Общее микробное число, 
КОЕ в 1 мл

13 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

-> Т ермотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка,
заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации И О)

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028, 2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил: ___________________ 1
Должность o . n . q ^ f  X ; К Щ к  Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Кю анб&е4 § Ш т ш т т , щ
лаоошцчш?;. Ж .

общее количество страниц(£_; страница
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории ] 209)

Код образца (пробы) 9768.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния (для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
пости

±

...

ИД на методы 
исследований

1 2 Д 4 5 6 7

1 . Цветность Г радусы 2 0 , 0 10,4 2 Д ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 2,04 0,41 ГОСТ 33045-2014 п.5

-~i
з . Нитриты (NO?) мг/дм3 3,0 0,009 0,004 ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм^ 45,0 < 0 , 1 - ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм3 0,3 1,03 0Д5 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4 ) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п. 6

7. Хлориды (С1) мг/дм3 350,0 6,54 0,98 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая. 0 ж 7,0 8,5 1,3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

7,89 0 , 1 0 ПНДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04,12.2018 по 06.12.2018

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________ _

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действител! 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. - 44, О 44, to

Должность ф .и .0 . Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е,А £
■\й ь \  лаооря

ш р Л щ М

) 0 $ ! г /

-----Ш  / '  Sу довдеедй^чество страниц (р , страница.?
Протокол испытаний не может быть частично воеЙ$Ц Ь е д|||збта письменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации R A .R U .510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ)
№ 400003288 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): Вода____________________________________________________________________________________________________________
Н Д  на продукцию , срок годности  (при наличии): ___________________________________________________________________________________________________
Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 ,12 .2018 10:00_____________ Д ата и врем я достав ки  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00________
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2 .1 .5 .1315-03 "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р и ди ч еск ое лицо, ин див и дуал ьн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое л и ц о , у  к оторого отби р ал и сь  п р обы  (обр азцы ):
М УП Чаинского р ай он а" Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъект, где производится отбор пробы  (обр азц а): М УПЧаинского района "Чаинское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, п. Трудовой, ул. Трудовая, 15_____________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аим енование заказч ика, его адрес: Советская, 37, 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9767.15 .1 .18 .12; 9767 .14 .1 .18 .12  |

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: -_______________________________  Н ом ер партии: -____________
О бъем  партии: - К оли чество образца на объ ек тг-

К оли чесгво  переданны х единиц дл я  исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л

В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: Стеклянные бутыли______________________________________________

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У словия хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ш и  г jozj /-ди14 «ьода 11Л  1 D U D IU I .  W  1 11JUUU 11 Cl 1 и П Ц Г  171 Л. О и Д и Ш Э Д !  V I  U D I \ H  XX D  l ^ J  1 Д Л 1 р и и и Д Ш )1 Д

распределительных системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" 

сумка-термос, t +4С

соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца_____________________
План СГМ  на 2018 год

(СГМ, государственный ко услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление) 

Сачкова Е.В.
jf/oP / - /  nr

Л и ц о, ответственное за о ф о р м л ен н щ р о т о к о л а : _______о  ( ЛО

Ш
fcg э шспытатедьш] g щМ

Р уководитель  (зам еститель руко^ода^еЬя^Й Й йЗТО йИ З !  S  '
% Ш > С  '  ЛМ^ОЙПИСЬ)

с/
* - адрес места осуществления деятельностнодраз'^дения„д[^вод№шего отбор и оформление единого протокола; 
** - адрес места осуществления деятельности Н ^ й й е ;пеш^п^0вбдившего исследования (испытания), измерения.

(Ф .И .О ) 

Казанбаева Е.А.
(Ф.И.О)

О бщ ее количество страниц:^"*, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1208)

Код образца (пробы) 9767.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погрею
ности

±

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6 7___...__........ _ . ...........
1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 25,8 5,2 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

о
мг/дм 1,5 2,35 0,47 ГОСТ 33045-2014 и.5

3. Нитриты (ИОз) мг/дм3 3,0 < 0,003 - ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм3 45,0 < 0 , 1 - ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм-’ 0,3 2,46 0,37 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (О ) мг/дм -5 350,0 6,06 0,91 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0  ж 7,0 8 , 6 1,3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

7,84 0 , 1 0 ПНДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Должность Ф.И.О. Л Подпись
Заведующий лабораторией 

(уполномоченное лицо)
Казанбаева Е а М § '$  #/з ^

Iiq s
V

ИскутатедьнД |  § 1
Г

в»1-
ш  &

V лаборатория у -

Протокол испытаний не может быть частично щ ф ф я щ в  
Результаты относятся только к образцам, прошедйёя‘т|£:

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих оданакплунТтг 1]ТПдГЙескую силу

енного разрешения ИЛ.



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2140)

Код образца (пробы) 9767.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 о 4 5 б
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
8,5 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.10! 8-01

о Т ерм отол ерантны е 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 1 1.04.2019

Результаты утвердил:
Должность / '  _ -1 ряя *чл V/лЧ W Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

К а за н б а е ^ Ё .А /''

I?.--? . s ir
fig Й

i г*
\  О.

гелмй*ц £  si-
h  лаборатория /,f

общее количество страниц ; страница J p  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации R A  R U  510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ) 
№ 400003286 от 06 декабря 2018г.

Н аи м ен ован и е пробы  (обр азца): В ода_____________________________________________________________________________________________________________
Н Д  на продукцию , срок  годности (при  наличии): _-____________________________________________________________________________________________________

Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 ,12 .2018 09:30_____________ Д ата  и врем я достав к и  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018 12:00________
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2 .1 .5 .1315-03 "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования"

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р и ди ч еск ое лицо, и н див и дуал ьн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у к оторого отби р ал и сь  п робы  (образцы ):
Чаинское райпо. 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. бОЛет ВЛКСМ , 20а, стр.З

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъект, где производится отбор  пробы  (обр азн а): Чаинское райпо (колонка) 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 Л ег
ВЛКСМ, 20а стрЗ__________________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

Чаинское райпо. 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. бОЛет ВЛКСМ , 20а, стр.З, 
Н аим енование зак азч и к а, его адрес: 7015000302 /1027003352958_____________________________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9765.15 .1 .18 .12; 9765 .14 .1 ,18 .12  |

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д а та  изготовления: - Н ом ер партии:
О бъем  партии: -_______________________________  К оли чество образца  на объекте -

К оличество переданны х единиц дл я  исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л
В н еш н и й  вид образца при достав к е, уп ак ов к а: Стеклянные бутыли

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У слови я  хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и  в трубопроводны х  
распределительны х системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. О тбор проб для микробиологического анализа"

сумка-термос, t +4С ______________________________________________
соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца  

План СГМ  2018 год
(СГМ, государственный

юн не irpiuiiKO.ia:Л и ц о, ответственное за оф орм лен и е про

Ш Г
f/g  £ т с ы ц ф Ю Щ Щ  s  я!1

Руководитель  (зам еститель р у к м ф Ш т ел я ) И Л ; _  ! £= s s i i

^государственная услуга (экспертизу), производственный контроль, заявление)

Сачкова Е.В .

(Ф .И .О ) 

Казанбаева Е.А.
(Ф.И.О)

- адрес места осуществления деяте)й'ностй;:рОДР^Д«Д|нйяг проводившего отбор и оформление единого протокола; 
* - адрес места осуществления дея те л ьйостй- прдр дз д ел е-нид д(р сводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц:/? , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1206)

Код

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния (для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
ности

±

НД на методы 
исследований

1 2 пЭ 4 5 6

.....................  _ ...... . .  .....  _

7

1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 5,4 1Д ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 1 , 6 8 0,34 ГОСТ 33045-2014 и.5

оО. Нитриты (NOa) мг/дм3 3,0 0,042 0 , 0 2 1 ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм0 45,0 6 , 2 0,9 ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Ее, суммарно)

мг/дм3 0,3 0,603 0 , 1 2 1 ГОСТ 4011-72 п.2

........................................................ .................................. _.. ...................

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (С1) мг/дм3 350,0 6,3 0,9 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0 Ж 7,0 8,4 1,3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

7,94 0 , 1 0 НГДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.20 !9г 
?

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019т

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. д \i t  я  i

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е.А.
§j 60 .4»
т
ш

«
Протокол испытаний не может быть частично восп рои звЭ Й ^^^га^^  

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испыт;
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

зиц b , страница^ 
гого разрешения ИЛ.



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2138)

Код образца (пробы) 9765.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 о 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
12,5 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

о Термотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

Должность
Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ПО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122,2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 1 1.04.2019

Результаты утвердил:

общее количество страниц страница, J  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации R A .R U .510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ)
№ 400003294 от 06 декабря 2018г.

Н аи м ен ован и е пробы  (образца): В ода_____________________________________________________________________________________________________________

Н Д  на продукцию , срок  годности (при  нали чи и ): -____________________________________________________________________________________________________
Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азца): 04 .12 .2018  11:15 Д ата  и врем я достав ки  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"_____________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, индив и дуальн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у к оторого отби р ал и сь  п р обы  (образцы ):
ОГБУЗ "Чаинская районная больница" 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 32__________________________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъ ек т, где производится отбор пробы  (обр азц а): ОГБУЗ "Чаинская РБ" (колонка) 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул
Лесная, 32

(наименование объекта, адрес)

ОГБУЗ "Чаинская районная больница" 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 
Н аи м ен ован и е заказч ика, его адрес: 3 2 ,7 0 1 5 0 0 0 5 3 5 /1 0 2 7 0 0 3 3 5 3 3 2 1 _________________________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9772 .15 .1 .18 .12; 9772 .14 .1 .18 .12  |

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: - Н ом ер  партии:
О бъем  партии: - К оли чество обр азца  на о бъ ек те-

К оличество переданны х единиц  дл я  исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л

В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: Стеклянные бутыли

Н Д  на м етодику отбора:

У словия транспортировки: 

У словия хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительны х системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" 

сумка-термос, t +4С
соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца  

План
(СГМ, государственный контроль;’ п

J / & ' <

Л и ц о, ответственное за оф орм ление п м т о й й л а :Г а? /|( ||(И ® ы тательш } §дащ :ь)

Р ук ов оди тель  (зам еститель руководителя" ж "

_____ га&услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

m  -
<;.Л' • (L .. £ > • ' < /  '  Сачкова Е .В .

-4
(Ф .И .О )

Казанбаева Е.А.
¥ Й \ ___ ™.

и - адрес места осуществления деятельности подратгк^щтЯ- поводившего отбор и оформление единого протокола; 

18* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1213)

Код образца (пробы) 9772.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
пости

±

НД на методы 
исследований

1 2
л 4 5 6 7

1. Цветность Градусы 2 0 , 0 15,7 з д ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 2,35 0,47 ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (NOi)
о

мг/дм 3,0 < 0,003 - ГОСТ 33045-2014 п. 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм^ 45,0 2,5 0,5 ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Ре, суммарно)

мг/дм3 0,3 4,1 0 , 6 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4 ) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (С1) мг/дмJ 350,0 54,8 8 , 2 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0  ж 7,0 8 , 6 1,3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 -
9

7,69 0 , 1 0 ПНДФ14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Результаты утвердил:
Должность Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

к Ж
т

баеваЕ.А. „ Л  ЩстЮТШ Hr 1Я
: 1  пдднУ' д- 4 у

Q. * \
о 57 ; и

.ч —_' Туз’ количество страниц Д , страница^)
Протокол испытаний не может бй^ь|шййчно'||оен&изведён без письменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к обркзЬ^н и м авЙпним испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2145)

Код образца (пробы) 9772.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
14 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0!

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Оэ Т ермотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018'

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028, 2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил: __ш м
Должность Ф .И О . - Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Каза^ёаЪвй1'Аз-^<^.<4 > ^
Д а „у. / м  \

u a o o p a T O ^ a J ||?1

общее количество страниц ; страница^ 
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.*  
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA. RU. 510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ)
№ 400003293 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): В ода

Н Д  на продукцию , срок  годности (при  наличии): -___________________________________________________________________________________________________

Д ата и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018 11:00_____________ Д ата и врем я достав к и  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, индив и дуальн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у  к оторого отби р ал и сь  пробы  (обр азны ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъ ек т, где производится отбор пробы  (обр азц а): М УП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Ю жная, 26  

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аим енование заказч ика, его адрес: Советская, 37 , 7015000373/1027003355037

К од пробы  (образца) | 9771 .15 .1 .18 .12; 9771 .14 .1 ,18 .12  |

И зготовитель:
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: _-_______________________________  Н ом ер партии:

О бъем  партии: -________________________________  К оли чество образца  на о б ъ ек т е-

К оличество переданны х единиц для исп ы тан и й  (вес): 2x1 ,5л 2 x 0 ,5л
В неш ний вид образца при достав к е, уп ак ов к а: Стеклянные бутыли

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У словия хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:
(СГМ, государственный контра

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительных системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" 
сумка-термос, t +4С

соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца  

План СГМ на 2018год

Л и ц о, ответственное за оф орм л ен и е njj iK tiiifc------- <*: А

ртвенная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Я Сачкова Е.В.

Ч'у?ДР%пись)
. -  ..,, *

Р уководитель  (зам еститель руководи  г е л я д И Ж' 1 . ■ ч ^ л / г ч
Р  & \  г  Ж й п и сь )/е? jm

V/ A _. -
* - адрес места осуществления деятельности^драУделеНтиггГО'овбкЙвшегб отбор и оформление единого протокола;V , °Л£?ф * " •££?
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, оройфушзего исследования (испытания), измерения.

(Ф .И .О )

Казанбаева Е.А.
(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1212)

Код образца (пробы) 9771.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
ности

±

НД на методы 
исследований

1 2
ой 4 5 6 7

1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 8,9 1 , 8 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 1,51 0,30 ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (NO2 ) мг/дм3 3,0 < 0,003 - ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм3 45,0 < 0 , 1 - ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм3 0,3 0,510 0 Д 0 2 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (С1) мг/дм3 350,0 8 , 0 1 , 2 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0 ж 7,0 8,5 ].Р ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

7,88 0 , 1 0 ПНДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении- исследований (испытаний), 
измерений:

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041.429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Должность Ф.и.о...................
- — -'А -,\;С  П одп ись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е.А. ]  g Шсв
rj, т

етательш\1 f / A
m m  m m

7

/■

Протокол испытаний не может быть частично BOciip6ttSBg|ei6^ijffia>MeHHoro разрешения ИЛ. 
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2144)

Код образца (пробы) 9771.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований !

!
1 2 оJ 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
11 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

1

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

-*>J Термотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01 

_______________________ 1
Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер,дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122,2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Должность Ф.И.О. i я т и п  Ч ис ь ^
Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева Е.А. ш ? , т У —— --С'Ч’- '' ■■■% /  (/

общее количество с т р а н и ц ^ ; страница
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* Аттестат аккредитации R A .R U .510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ) 
№ 400003290 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): В ода____________________________________________________________________________________________________________

Н Д  на продукцию , срок годности  (при наличии): _-___________________________________________________________________________________________________
Д а та  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018 10:30_____________ Д ата и врем я достав ки  пробы  (обр азц а): 04 .12 ,2018  12:00_______
Ц ель отбора: СанПиН 2 .1 .4 .1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П Д К) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р и ди ч еск ое ли ц о, и н див и дуал ьн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у  к отор ого  отби р ал и сь  п р обы  (обр азцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъект, где производится отбор пробы  (обр азн а): М УПЧаинского района " Чаинское ПОЖ КХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Рабочая, 3_______________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аим ен ован и е заказч ика, его адрес: Советская, 37 , 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9769.15 .1 .18 .12; 9769 .14 ,1 .18 .12  |

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: -_______________________________ Н ом ер  партии: _-____________________________________________
О бъем  партии: -_______________________________ К ол и ч ество  обр азца  на объ ек те-________________________________

К оличество переданны х единиц дл я  и спы таний  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л___________________________________________________________________
В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: стеклянные бутыли_______________________________________________________________________________

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки:

У слови я  хранения:
Д оп олн и тельн ы е сведения:

(СГМ, государственный

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительных системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

сумка-термос, t +4С______________________________________________
соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

План СГМ  на 2018 год________________________________________________________________________________________
контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Л и ц о, ответственное за оф орм лен и е протокола: С ачковаЕ.В.

Казанбаева Е.А.Р ук ов оди тель  (зам еститель  р ук оводи тел я) Й Ж , 7
'•>'/& 45-V (пЬайис-ь)%

* - адрес места осуществления деятельности подразделенй^^ю йодщ ш дщ о/КрЯ оформление единого протокола; 
** - адрес места осуществления деятельности подраздел ей ия)‘44/олпл и в гие:о/тсс .1с/{9вания (испытания), измерения.

•ч /

(Ф .И .О )

(Ф.И.О)

О бщ ее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть'частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1210)

Код образца (пробы) 9769.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния (для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
ности

±

НД на методы 
исследований

1 2 4 5 6 7

1. Цветность Градусы 2 0 , 0 4,5 0 ,9 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 0,478 0,096 ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (NO2 ) мг/дм3 3,0 0 , 0 2 2 0 ,0 1 1 ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты (К Ю з)
о

мг/дм 45,0 1 Л 1 , 1 ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм 0,3 0,817 0,163 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (С1) мг/дмэ 350,0 6,3 0,9 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0 ж 7,0 8,4 1,3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

6,92 0 , 1 0 ПНДФ 14,1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019Г

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.20 5 9г

Должность
■ ■ ..—......-  - —

Ф.И.О. Ш ^ л ----- ^ШРОДПИСЬ
Заведующий лабораторией 

(уполномоченное лицо)
Казанбаева Е.А. йТ \ з  ^

1 = £ («Фпаадшя] § (7  \ 
_____________________ 1Ш и \ ящ ш т и я.Ж м Ш 7 . . . ....

/ сУЛО (7, стран и ц а^
Протокол испытаний не может быть частично воспрбк^всдёд бДз^иДрменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим иаштанййГ 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2142)

Код образца (пробы) 9769.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 о 4 5 6

1 Общее микробное число, 
КОЕ в 1 мл

12,5 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

оэ Т ермотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019
I

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122.2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

-

I I ■ ' '*>

общее количество с т р а н и ц ^ , страница, ) 
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Й БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.*  
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

А ттестат аккредитации R A .R U .510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ)
№ 400003287 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (обр азца): В ода

Н Д  на продукцию , срок  годности (при  наличии):

Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 ,12 ,2018  09:45_____________ Д ата  и врем я достав к и  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2 .1 .5 .1315-03 "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, ин див и дуал ьн ы й  п редп р и н и м ател ь  или ф изическое л и ц о , у к оторого отби р ал и сь  п робы  (обр азцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖ КХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъ ек т, где производится отбор пробы  (обр азц а): М УПЧаинского района "Чаинское ПОЖ КХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Трактовая, 49___________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского р а й о н а " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аи м енование заказч и к а, его адрес: Советская, 37, 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9766.15 .1 .18 .12; 9766 .14 .1 .18 .12  |

И зготовитель:

Д ата  изготовления: 

О бъем  партии:

(наименование, фактический адрес, страна)

Н ом ер партии:

К оличество переданны х единиц для исп ы тан и й  (вес):
В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: Стеклянные бутыли

К оли чество образца на о бъ ек те-

2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У слови я  хранения: 

Д оп олн и тельн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительных системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа" 

сумка-термос, t +4С

соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца_____________________
План СГМ  на 2018 год

(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Л и ц о , ответственное за  оф орм ление протокола:

Руководитель  (зам еститель р ук ов оди тел я ) ИЛ: ,■ g;

Щ  <£\ * / £  f / /

Сачкова Е .В.

(Ф .И .О )

Казанбаева Е.А.

- адрес места осуществления деятельности подразделения, приводившего отбор и о®
‘-"О ____ -Tv-’1

г единого протокола;
- адрес места осуществления деятельности подразделения, п р о о о д а в ш в !^ ^ я ^ ^ ^ « ( ф ^ 1ьтгания), измерения.

'■“> 5 .2

(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1207)

Код образца (пробы) 9766.13.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
погреш
НОСТИ

- 1-

НД на методы 
исследований

1 2 О 4 5 6 7

1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 5,0 1 , 0 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 0,372 0,074 ГОСТ 33045-2014 п.5

о
3 . Нитриты (NO2 ) мг/дм3 3,0 0,091 0,045 ГОСТ 33045-2014 п. 6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм3 45,0 6,5 1 , 0 ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Ре, суммарно)

мг/дм3 0,3 0,265 0,066 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п . 6

7. Хлориды (С1) мг/дм^ 350,0 35,4 5,3 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0  ж 7,0 8 , 2 1 , 2 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред. 6 - 
9

7,85 0 , 1 0 ПНДФ14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.203 8г. 04.04.2019г

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева

тд^9й']у1:й#чество страниц ^  страница3
Протокол испытаний не может быть письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошёУВйЕ^иЙ&аняя.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2139)

Код образца (пробы) 9766.14.1.18.12
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
10 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/ЮО мл МУК 4.2.1018-01

о3 Терм отолерантны е 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028, 2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О.

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева

общее количество страниц Q \  стран и ц а^  
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Л  5 ! J



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* 
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

А ттестат аккредитации R A .R U .510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ) 
№ 400003285 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): Вода

Н Д  на продукцию , срок годности (при наличии):

Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018  09:15_____________ Д ата и врем я достав ки  п робы  (обр азц а): 04 .12 .2018  12:00________

Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П Д К ) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, индив и дуальн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у к оторого отби р ал и сь  п робы  (образцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъ ек т, где производится отбор пробы  (обр азц а): М УПЧаинского района "Чаинское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область, Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Белимова, 15 

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского р а й о н а " Чаинское ПОЖКХ" 636400, Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аим ен ован и е заказч ика, его адрес: Советская, 37, 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9764.15 ,1 .18 .12; 9764 .14 ,1 .18 .12  [

И зготовитель: -____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: -_______________________________  Н ом ер  партии:

О бъем  партии: -_______________________________  К оли чество обр азца  на объект* -

К оличество переданны х единиц  для исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л
В неш ний вид образца при достав ке, уп ак овк а: Стеклянные бутыли

Н Д  на м етодику отбора:

У слови я  транспортировки: 

У слови я  хранения: 

Д оп ол н и тел ьн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительных системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" 
сумка-термос, t +4С______________________________________________

соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца______________________
План СГМ на 2018 год

(СГМ, государственный контрол^д^дафсгаеннд^услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Л и ц о, ответственное за оф орм л ен и е п р о т д ^ ^ ^ ^ У "  0^ Сачкова Е.В.

/ 0 0 /  ( щ р Щ  ' (Ф .И .О )

Р уководитель  (зам еститель  р у к о в о д и т е л я ^ Я Д / ^ Г-лГ*аТМЁГ; !  Ш1к/< /*Г______

адрес места осуществления деятельности подраз^ецияп̂ !}^водивйУе,ТО^ёюр и оформление единого протокола;
- адрес места осуществления деятельности подразд^й^Йй-;ЗТров0див'(и6гЬ исследования (испытания), измерения.

Казанбаева Е .А .
(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1205)

Код образца (пробы) 9764.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
цы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
мый 

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

нормы
п о г р е т

Н О С Т И

±

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
I

7

1 . Цветность Градусы 2 0 , 0 2,5 0,5 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 2,18 0,44 ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (NOd мг/дм3 3,0 < 0,003 - ГОСТ 33045-2014 п . 6

4. Нитраты ( N O 3 ) мг/дм3 45,0 6 , 8 1 , 0 ГОСТ 33045-2014 и.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм3 0,3 0 , 1 1 2 0,028 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( S O 4 ) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п. 6

7. Хлориды (О ) мг/дм”1 350,0 5.82 0,87 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0 Ж 7,0 8,3 1 . 2 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6 - 
9

7,68 0 , 1 0 ПНДФ 14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), 
измерений:__________________________________________________________________________

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действитель | 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019г !

Анализатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 04.04.2018г. 04.04.2019г :

Результаты утвердил: I fу- -АУ - Юр».

Должность Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо) \  лабораторкз д -

общее количест во стрзнид ? СТрЗНМЦЗ. з
Протокол испытаний не может'98й^^§ющаййспроизведён без письменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2137)

№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

О о
3

Л С f

1 Общее микробное число, 
КОЕ в 1 мл

9 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

О
Э Термотолерантные 

колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560028,2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122,2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. мИ/1 „ Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

Казанбаева

------------------------------------------------ _______________________

Ife. *• / )

| Г ^

общее количество стран и ц ^ :  страница J T
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Ю ридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
А дрес места осуществления деятельности:
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.* А ттестат аккредитации R A .R U .510118
636400 ,Томская область, Чаинский район, с. П одгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫ ТАНИЙ)
№ 400003284 от 06 декабря 2018г.

Н аим енование пробы  (образца): В ода____________________________________________________________________________________________________________
Н Д  на продукцию , срок  годности  (при наличии): _-___________________________________________________________________________________________________
Д ата  и врем я отбора пробы  (обр азц а): 04 .12 .2018  09:00 Д ата и врем я достав к и  п робы  (обр азц а): 04 ,12 ,2018  12:00_______
Ц ель отбора: СанПиН 2.1 .4 .1074-01  "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1 .5 .1315-03  "Предельно допустим ы е концентрации (П ДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования"___________________________________________________________________________________________

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Ю р идич еское лицо, и н див и дуал ьн ы й  п р едп р и н и м ател ь  или ф изическое ли ц о, у  к оторого отби р ал и сь  п робы  (образцы ):
М УП Чаинского района " Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. Советская, 37______________________________

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

О бъект, где производится отбор  пробы  (обр азц а): М УП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" (колонка) 636400 , Томская область,Чаинский
район, с. П одгорное, ул. Заводская, 2_____________________________________________________________

(наименование объекта, адрес)

М УП Чаинского р ай он а" Чаинское ПОЖКХ" 636400 , Томская область, Чаинский район, с. П одгорное, ул. 
Н аим енование заказч ика, его адрес: Советская, 37 , 7015000373/1027003355037____________________________________________________________________

К од пробы  (образца) | 9763.15 .1 .18 .12; 9763 .14 .1 .18 .12  |

И зготовитель: _-____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, фактический адрес, страна)

Д ата  изготовления: -_______________________________ Н ом ер  партии: -____________________________________________
О бъем  партии: -_______________________________ К ол и ч ество  образца  на объ ек те-________________________________

К оличество переданны х единиц для исп ы тан и й  (вес): 2 x 1 ,5л 2 x 0 ,5л___________________________________________________________________
В неш ний вид образца при достав к е, уп ак овк а: Стеклянные бутыли

Н Д  на м етодику отбора:

У словия транспортировки: 

У словия хранения: 

Д оп олн и тельн ы е сведения:

ГОСТ Р 56237-2014  «В ода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводны х  
распределительны х системах»,; ГОСТ 31942-2012  "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" 

сумка-термос, t +4С
соблю дены , и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца 

план СГМ на 2018 год
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Л и ц о , ответственное за оф орм ление протокол Сачкова Е .В.
(Ф .И .О )

Р уководитель  (зам еститель р у к о в о д и т е л я |‘ШЦ; |Й С1ШТЗТ^1ЬИЯЯ) й, | М  у Казанбаева Е.А.

\ Ь  1 \ / а  $  §  /
- адрес места осуществления деятельности подразд^^нр^Ъ ^^диы ^р^бтМ р^'оф орм ление единого протокола; 
1 - адрес места осуществления деятельности подразд^ейия^ро’води&й^г^ЦУ$едования (испытания), измерения.

5  Ш г

(Ф.И.О)

Общее количество страниц: 6 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1204)

Код образца (пробы) 9763.15.1.18.12

№
п/п

определяемые
показатели

едини
ц ы

измере 
ния(для 

граф 4,5,6)

допусти 
м ы й  

уровень 
не более

результаты
исследова

ния

н о р м ы

п о г р е т

НОСТИ
±

ИД на методы 
исследований

1

|
1

1 2 л 4 5 6
1

7

1 . Цветность Г радусы 2 0 , 0 6,7 1,3 ГОСТ Р 31868-2012

2 . Аммиак и аммоний- 
ион (по азоту)

мг/дм3 1,5 2,26 0,45 ГОСТ 33045-2014 п.5

3. Нитриты (NO2 ) мг/дм5 3,0 < 0,003 - ГОСТ 33045-2014 п.6

4. Нитраты (NO3 ) мг/дм"5 45,0 < 0 , 1 - ГОСТ 33045-2014 п.9

5. Железо
(Fe, суммарно)

мг/дм5 0,3 1 , 6 6 0,25 ГОСТ 4011-72 п.2

6 Сульфаты ( SO4) мг/дм3 500,0 < 2 , 0 - ГОСТ 31940-2012 п.6

7. Хлориды (С1) мг/дм5 350,0 6,06 0,91 ГОСТ 4245-72 п.2,3

8 . Жесткость общая 0  ж 7,0 8 , 6 1 , 3 ГОСТ 31954-2012 п.4

9. Водородный
показатель

Ед.рН в пред.6- 
9

7,83 0 , 1 0 ПНДФ14.1:2:3:4. 
121-97

Дополнительные сведения: количество исследований -9
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 06.12.2018 

Дата выдачи результата 06.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний).

наименование средства измерения, 
испытательного оборудования, марка, 

инвентарный номер, дата ввода в 
эксплуатацию

заводской номер
свидетельство о поверке, аттестат (протокол 

аттестации ИО)

номер дата выдачи
действителъ 

но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ- 

5400В, 041433211440001 
07.09.2011г.

VEC 110647. 1658/207 04.04.2018г. 04.04.2019г

Анал изатор жидкости Анион 4100, 
041429610300010 

26.10.2006г.

803 1657/207 

__ .....

04.04.2018г. 04.04.2019г

ЕМйе.г

Должность
уо £$ tД.... .........

э \ ъ Щ Подпись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

•................... f го 5? гогда * - - - ' ] у
/.§ Ш ;

\VA%\ /£ >
- Ы

г

4 ,общее количество страниц страница 
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ. 

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 2136)

Код образца (пробы) 9763.14.1.18.11
№
п/п

Определяемые показатели Результат
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 о 4 5 6
1 Общее микробное число, 

КОЕ в 1 мл
10,5 не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

1

2 Общие колиформные 
бактерии, КОЕ в 100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

о Термотолерантные 
колиформные бактерии, КОЕ в 
100 мл

не обнаружены отсутствие КОЕ/100 мл МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2
Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.12.2018 по 05.12.2018 

Дата выдачи результата 05.12.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, 

испытательного оборудования, марка, 
инвентарный номер, дата ввода в 

эксплуатацию

заводской номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол 
аттестации ПО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический 
суховоздушный ТС -1/80 СПУ, 
041429141560028, 2009 год

№ 26239 №46/0163-
04/18

11.04.2018 1 1.04.2019

Термостат электрический 
суховоздушный ТС-1/80 СПУ, 
041429141560122, 2006 год

№ 9208 №46/0162-
04/18

11.04.2018 11.04.2019

Результаты утвердил:
Должность ись

Заведующий лабораторией 
(уполномоченное лицо)

общее количество с т р а н и ц ^ ; страница
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


